
A

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-7

A-6

A-9

A-8

B

B
-
1

B
-
2

B
-
3

B
-
4

B
-
5

B
-
5
-
2

B-5-1

B
-
6

B

A
A

A
_
1

A
_
1

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

TLAKOVÁ KANALIZACE

ČERPACÍ STANICE
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NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI OBCE LÍŠNICE

UKLIDŇOVACÍ ŠACHTA

UKLIDŇOVACÍ ŠACHTA

LEGENDA:

d125

d63

d40

VÝPOČETNÍ UZEL

MÍSTO NAPOJENÍ STOKY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI OBCE LÍŠNICE

DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKA (DČJ204 - č. p. 204, DČJp330 - p. č. 330)

- POTRUBÍ PE-HD100 SDR11 - TLAKOVÁ KANALIZACE

ZNAČKY:

ZMĚNA PROFILU POTRUBÍ

d75

DN250

- POTRUBÍ PVC - GRAVITAČNÍ KANALIZACE

ČS 2 ČERPACÍ STANICE

REVIZNÍ ŠACHTA (140 - č. p. 140, p204 - p. č. 204)

RŠ

DN150

ČS2

ČS1

STOKA B PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 249,80 m

STOKA A PE-HD 100 SDR11 d125, 

DL. 1407,33 m

STOKA B PE-HD 100 SDR11 d75, 

DL. 396,57 m

STOKA A-2 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 336,17 m

STOKA A-4 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 232,88 m

STOKA A-5 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 72,34 m

STOKA A-7 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 90,37 m

STOKA A-8 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 98,34 m
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STOKA B-3 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 50,38 m

STOKA B-4 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 101,11 m

STOKA B-5-2 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 40,35 m
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STOKA B-5-1 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 74,84 m

STOKA B-5 PE-HD 100 SDR11 d63, 

DL. 154,12 m
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DČJp534

DČJp533
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DČJ148
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DČJp531
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DČJp536
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DČJp211

DČJp528DČJ97

DČJ132

DČJp205

DČJ98

DČJ99 DČJp207

DČJp272/2DČJp363

DČJp4
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STOKA A-8 PVC DN250, 

DL. 97,00 m

STOKA A-9 PVC DN250, 

DL. 321,62 m

STOKA A-6 PVC DN250, 

DL. 100,21 m

STOKA A-3 PVC DN250, 

DL. 89,05 m

STOKA A-1 PVC DN250, 

DL. 200,99 m
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STOKA B_2 PVC DN250, 

DL. 234,22 m
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ČERPACÍ STANICE KOLOC OIL 

ČERPACÍ STANICE BENZINA

ČERPADLO

AMAREX NS 50-172 (D120)

ČERPADLO

AMAREX KRT S 040-250 (D235)
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STOKA A PVC DN250, 

DL. 55,13 m

ZAÚSTĚNÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU B

DO GRAVITAČNÍ STOKY A_1

- ČERPADLO NORIA LUCA 100-16-N

VÝPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

68 ks

- ČERPADLO AMAREX KRT S 040-250 (D235) 1 ks

- ČERPADLO AMAREX ND 50-172 (D120)

1 ks

- GRAVITAČNÍ 82 ks

TYPY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

- TLAKOVÁ 68 ks

- JEDNOTLIVÉ DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ) JSOU OZNAČENY

  PODLE STÁVAJÍCÍHO ČÍSLA POPISNÉHO NEBO PARCELNÍHO ČÍSLA

- VE VÝPOČTU POUŽITÁ ČERPADLA JSOU UVAŽOVÁNA JAKO

  VZOROVÁ A LZE JE NAHRADIT ČERPADLY JINÝCH VÝROBCŮ SE

  STEJNÝMI PROVOZNÍMI CHARAKTERISTIKAMI

POZNÁMKY:

DÉLKA POTRUBÍ VE STOKOVÉ SÍTI

d63

- POTRUBÍ PE-HD100 SDR11

d75

d125
1407,33 m

396,57 m

1950,80 m

DN150

- POTRUBÍ PVC

cca 1230 m

DN250
1887,04 m

d40 cca 1220 m
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